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LEGENDE
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SYMBOLE DESIGNATION

DownLight LED 22W

PHILIPS Type CORELINE DOWNLIGHT

Plafonnier étanche LED 57W

PHILIPS Type WT120C

ECLAIRAGE DE SECURITE

Bloc de balisage BAES 45lm 1h

Bloc de balisage étanche BAES 45lm 1h

Bloc autonome portable d'intervention (BAPI)

SYMBOLE DESIGNATION

APPAREILLAGE ET DIVERS

SYMBOLE DESIGNATION

Interrupteur va et vient

Interrupteur simple allumage

Détecteur de mouvement sailli 130°

Détecteur de mouvement encastré 360°

Prise de courant 2x10/16A+T étanche (grise ou blanche suivant

CCTP)

Prise de courant 2x10/16A+T

Alimentation particulière en attente

Coupure générale ventilation

de couleur rouge

Prise de terre spécifique

Coffret informatique 600x400

Prise informatique RJ45

Système de sécurité incendie - Type BAAS Pr

Diffuseur sonore - Type BAAS Sa

Diffuseur sonore et visuel - Type BAAS Sa + flash

CHAUFFAGE

SYMBOLE DESIGNATION

PRECABLAGE INFORMATIQUE

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

SYMBOLE DESIGNATION

SYMBOLE DESIGNATION

AMB

Déclencheur manuel

Bloc d'ambiance BA 400lm 1h

ALARME

Interrupteur à clé simple allumage

Connectique pour vidéo-projecteur PC 230V

+ prise HDMI (vidéo) + RJ45 en plafond

Bouton poussoir

A

G

D

Suspension ronde LED 40W Ø600

EPSILON Type ZOUK

C

Interrupteur Simple Allumage étanche

Candélabre  LED 75W

SELUX Type ASTRO 2 SP7855

F

B

Plafonnier  LED 10W

SFEL  Type  TUTTO 206

Radiateur électrique

NOIROT Type AUREA 2 SAS

CFO

CFA

Chemin de câble CFO fils soudés

Chemin de câble CFA dalles perforées

CHEMINEMENTS

Plafonnier  LED 20W

SFEL  Type TUTTO 406

Reglette étanche 36W

EPSILON  Type SCRIPT

E

DESIGNATION

Prise informatique RJ45 étanche

Prise de courant TRI+N+T 16A étanche (grise ou blanche suivant

CCTP)

3

Bouton poussoir lumineux

Commande ouvrants motorisés

H

Applique murale LED pour éclairage indirect BEGA 50199
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LEGENDE
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SYMBOLE DESIGNATION

DownLight LED 22W

PHILIPS Type CORELINE DOWNLIGHT

Plafonnier étanche LED 57W

PHILIPS Type WT120C

ECLAIRAGE DE SECURITE

Bloc de balisage BAES 45lm 1h

Bloc de balisage étanche BAES 45lm 1h

Bloc autonome portable d'intervention (BAPI)

SYMBOLE DESIGNATION

APPAREILLAGE ET DIVERS

SYMBOLE DESIGNATION

Interrupteur va et vient

Interrupteur simple allumage

Détecteur de mouvement sailli 130°

Détecteur de mouvement encastré 360°

Prise de courant 2x10/16A+T étanche (grise ou blanche suivant

CCTP)

Prise de courant 2x10/16A+T

Alimentation particulière en attente

Coupure générale ventilation

de couleur rouge

Prise de terre spécifique

Coffret informatique 600x400

Prise informatique RJ45

Système de sécurité incendie - Type BAAS Pr

Diffuseur sonore - Type BAAS Sa

Diffuseur sonore et visuel - Type BAAS Sa + flash

CHAUFFAGE

SYMBOLE DESIGNATION

PRECABLAGE INFORMATIQUE

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

SYMBOLE DESIGNATION

SYMBOLE DESIGNATION

AMB

Déclencheur manuel

Bloc d'ambiance BA 400lm 1h

ALARME

Interrupteur à clé simple allumage

Connectique pour vidéo-projecteur PC 230V

+ prise HDMI (vidéo) + RJ45 en plafond

Bouton poussoir

A

G

D

Suspension ronde LED 40W Ø600

EPSILON Type ZOUK

C

Interrupteur Simple Allumage étanche

Candélabre  LED 75W

SELUX Type ASTRO 2 SP7855

F

B

Plafonnier  LED 10W

SFEL  Type  TUTTO 206

Radiateur électrique

NOIROT Type AUREA 2 SAS

CFO

CFA

Chemin de câble CFO fils soudés

Chemin de câble CFA dalles perforées

CHEMINEMENTS

Plafonnier  LED 20W

SFEL  Type TUTTO 406

Reglette étanche 36W

EPSILON  Type SCRIPT

E

DESIGNATION

Prise informatique RJ45 étanche

Prise de courant TRI+N+T 16A étanche (grise ou blanche suivant

CCTP)

3

Bouton poussoir lumineux

Commande ouvrants motorisés

H

Applique murale LED pour éclairage indirect BEGA 50199
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SYMBOLE DESIGNATION

DownLight LED 22W

PHILIPS Type CORELINE DOWNLIGHT

Plafonnier étanche LED 57W

PHILIPS Type WT120C

ECLAIRAGE DE SECURITE

Bloc de balisage BAES 45lm 1h

Bloc de balisage étanche BAES 45lm 1h

Bloc autonome portable d'intervention (BAPI)

SYMBOLE DESIGNATION

APPAREILLAGE ET DIVERS

SYMBOLE DESIGNATION

Interrupteur va et vient

Interrupteur simple allumage

Détecteur de mouvement sailli 130°

Détecteur de mouvement encastré 360°

Prise de courant 2x10/16A+T étanche (grise ou blanche suivant

CCTP)

Prise de courant 2x10/16A+T

Alimentation particulière en attente

Coupure générale ventilation

de couleur rouge

Prise de terre spécifique

Coffret informatique 600x400

Prise informatique RJ45

Système de sécurité incendie - Type BAAS Pr

Diffuseur sonore - Type BAAS Sa

Diffuseur sonore et visuel - Type BAAS Sa + flash

CHAUFFAGE

SYMBOLE DESIGNATION

PRECABLAGE INFORMATIQUE

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

SYMBOLE DESIGNATION

SYMBOLE DESIGNATION

AMB

Déclencheur manuel

Bloc d'ambiance BA 400lm 1h

ALARME

Interrupteur à clé simple allumage

Connectique pour vidéo-projecteur PC 230V

+ prise HDMI (vidéo) + RJ45 en plafond

Bouton poussoir

A

G

D

Suspension ronde LED 40W Ø600

EPSILON Type ZOUK

C

Interrupteur Simple Allumage étanche

Candélabre  LED 75W

SELUX Type ASTRO 2 SP7855

F

B

Plafonnier  LED 10W

SFEL  Type  TUTTO 206

Radiateur électrique

NOIROT Type AUREA 2 SAS
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E

DESIGNATION

Prise informatique RJ45 étanche

Prise de courant TRI+N+T 16A étanche (grise ou blanche suivant

CCTP)

3

Bouton poussoir lumineux

Commande ouvrants motorisés
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Applique murale LED pour éclairage indirect BEGA 50199
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